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A-A Metszet
M=1:50

Felülnézet

A A

45,00°

20 cm vtg. betonba rakott terméskö burkolat
10 cm vtg. ajzatbeton C.10/12-XC4,XD2,XF3,XA1-24-F3-MSZ. 4798-1:2004 min.
10 cm vtg. homokos kavics ágyazat

20 cm vtg. 0/80 törtbeton útalap és homokos kavics

50 cm vtg. homokos kavics háttöltés (Dmax=63 mm, Try 95%)
2,5 mm falvastagságú HELCOR spirális acélcsö (HCPA-13 2,01/1,59 m)
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat (Dmax=20 mm)
1 réteg TERFIL geotextilia

20 cm vtg. beton C.30/37-XC4,XD2,XF3,XA1-32-F3-MSZ. 4798-1:2004

20 cm vtg. betonba rakott terméskö burkolat
10 cm vtg. ajzatbeton C.10/12-XC4,XD2,XF3,XA1-24-F3-MSZ. 4798-1:2004 min.
10 cm vtg. homokos kavics ágyazat

10 ‰

Utófenék Elöfenék

1 réteg TERFIL geotextilia

20 cm vtg. 0/80 törtbeton útalap és homokos kavics

Homokos kavics háttöltés (Dmax=63 mm, Try 95%)
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat (Dmax=20 mm)

20 cm vtg. beton C.30/37-XC4,XD2,XF3,XA1-32-F3-MSZ. 4798-1:2004

1 réteg TERFIL geotextilia

1 réteg TERFIL geotextilia

Agyag háttöltés Try 95%
2,011,

59

2,011,
59

Fa gerenda korlát

2,5 mm falvastagságú HELCOR spirális acélcsö (HCPA-13 2,01/1,59 m)

Agyag háttöltés Try 95%

2,5 mm falvastagságú HELCOR spirális acélcsö (HCPA-13 2,01/1,59 m)
20 cm vtg. betonba rakott terméskö burkolat
10 cm vtg. ajzatbeton C.10/12-XC4,XD2,XF3,XA1-24-F3-MSZ. 4798-1:2004 min.
10 cm vtg. homokos kavics ágyazat
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C.30/37-XC4,XD2,XF3,XA1-32-F3-MSZ. 4798-1:2004 vb. tiltós elöfej
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C.30/37-XC4,XD2,XF3,XA1-32-F3-MSZ. 4798-1:2004 vb. tiltós elöfej
20 cm vtg. betonba rakott terméskö burkolat
10 cm vtg. ajzatbeton C.10/12-XC4,XD2,XF3,XA1-24-F3-MSZ. 4798-1:2004 min.
10 cm vtg. homokos kavics ágyazat
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10 cm vtg. homokos kavics ágyazat
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Meglévö betonburkolat

Helyreállítandó betonburkolat

Meglévö betonburkolat

Fa gerenda korlát Fa gerenda korlát
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Meglévö betonburkolat
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"KÖRÖS-AQUA"
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. tel: 66/218-390

TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI és KERESKEDELMI KFT.

Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

"KÖRÖS- AQUA" Kft. szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51.§'-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

Munka helye és megnevezése:

A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

Fabó István
Vezető tervező:

Vez. TN szám:

Tervező:

Melian Judit

Szerkesztő:

Fabó István

VZ-TEL/ 04-281-97/2019
VZ-TER/ 04-281-97/2019

Rajz tárgya:

Ügyvezető:

Ezen terv a 

* *

Rajzszám:

Munkaszám:

Méretarány:

A

Dátum:

UQ A

SK

RÖ Ö

Kerékjártó Tamás

VZ-VKG/ 04-281-97/2019
KÖ-SZ/ 04-281-97/2019
GO/ 04-281-97/2017

A terv magassági adatai Balti alapsíkra vonatkoznak.
A helyszínrajzi koordináták Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) készültek.
Kiindulási alapmagasság: Hortobágy, vasútállomás épület falában lévö falicsap, szintezési alappont
melynek magassága: 91,37 m.B.f.

C.2.3

2,01/1,59 békaszájszelvényü tiltós áteresz beépítési terve

kiviteli terve
Vizílétesítmény tájrehabilitáció

HORTOBÁGY NONPROFIT Kft.

R-8

K-017-2014

1:50

2016.11

Beépítés helye: Halastói tápcsatorna  1+990 fm. szelvénye 
M-4 jelü mütárgy átépítése
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